INSTALACJA TRANZYTU CIEPLEJ WODY DLA POTRZEB KUCHNI

RZUT PARTERU
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1| KLATKA SCHODOWA | 944m? ,
2 |OBIERALNIA 3,97 m? mi |
3 |KUCHNIA 28,31 m? | |
4 | ZMYWALNIA 7,02m? il 7
5 | STOLOWKA / SWIETLICA 76,41 m? H I 17 18 7
6 POKOJ NAUCZYCIELSKI 19,55 BN ” | H=322 cm H=322 cm 7
T
7 GABINET DYREKTORA SZKOLY 12,68 _.:w I 7
8 SEKRETARIAT 11,86 BN aa 7
9 |HALL 50,05 m? m ‘ s L 7
10 | POKOJ WOZNEGO 562 m? ! o A 7
11 | PRZEDSIONEK 2,64 m? ._. y n n Y n n n ”
12 | KOMUNIKACJA 5,89 m? —_— e H b———) H e . S H ——
13| WC CHLOPCOW 12,70 m? Sk ” | |
14 | WC DZIEWCZAT 12,70 m? |
15 PRZEDSIONEK 2,84 BN = |
16 |HALL 162,46 m? -
17 | SALA LEKCYJNA 48,88 m? " 12
18 SALA LEKCYJNA 48,58 _.:m>
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rura stal ocynk 2x - Dn32 e
izolacja Termaflex 40mm ﬂ
rzewod wo rkulacyinej } | 8
Mepla @16x1,2
Podgrzewacz el. 3 RSt ) _NM_MM_.m ._.mwamnmx 22mm 7
pojemnosé: 5 dm? sz ’ / H=324 cm
H=324 cm 4
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2 Zasobnik c.w.u. 5 B
pojemnos¢: 100dm? H=324 cm / - woda zimna
— opdr whasny - 40mbar 6 —-—-— -wodaciepla
WW/KW - R3/4" ey —w~=wr— - woda cyrkulacyjna
90 - " = cm
200 | h H=324 cm Z - R34 7 | QnZW=0,07 dm?s - przeplyw obliczeniowy z.w. (pobér nieciagly)
| QnCW=0,07 dm®s - przeplyw obliczeniowy c.w. (pobor nieciagty)
F H=324 cm QZW=0,54 dm®s - przeptyw w Zrodle zimnej wody
Cisn. dysp. ZW=266,97 kPa
““““ g a0 g O 7 g |

PROJEKTOWANIE | NADZOR =
PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY TERMOMODERNIZACJI

KOMPLEKSU BUDYNKOW SZKOtY PODSTAWOWEJ IM. ARKI BOIKA ~ Rysunek
Lokalizacja: Chréscina ul. Szkolna 3 dziatka bud. nr 323 Nr
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